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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В 
ГЕНЕРАТОРЕ-РЕКТИФИКАТОРЕ АБСОРБЦИОННО-ХОЛО-
ДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ СИНТЕЗА АММИАКА 
 
В статье рассмотрены вопросы по расчету теплового баланса генератора-ректификатора аб-
сорбционно-холодильной установки агрегатов синтеза аммиака. Сделаны выводы о необхо-
димости учитывать гидродинамические показатели при расчете коэффициентов теплоотдачи 
и теплопередачи генератора-ректификатора 
 
У статті розглянуті питання по розрахунку теплового балансу генератора-ректифікатора 
абсорбційно-холодильної установки агрегатів синтезу аміаку. Зроблені виводи про необхід-
ність враховувати гідродинамічні показники при розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі і теп-
лопередачі генератора-ректифікатора 
 
In the article questions are considered upon settlement of thermal balance of generator-rectifier of 
the absorption-refrigeration setting of aggregates of synthesis of ammonia. Conclusions are done 
about a necessity to take into account hydrodynamic indexes at the calculation of coefficients of 
heat emission and heat-transfer of generator-rectifier 
 
Постановка задачи исследований. Одним из важнейших продук-
тов химической промышленности является синтетический аммиак. В на-
стоящее время, стоит задача  по модернизации и уменьшению энергоза-
трат в производстве аммиака. Наиболее энергоемкой частью агрегатов 
синтеза аммиака является блок вторичной конденсации, на который при-
ходится 50 % всей используемой электроэнергии. В агрегатах синтеза 
аммиака окончательное выделение целевого продукта осуществляется 
путем конденсации его при охлаждении циркуляционного газа в кожу-
хотрубных испарителях затопленного типа, включенных в цикл водоам-
миачных абсорбционных (АХУ) и аммиачных турбокомпрессионных  
(АТК) холодильных систем. Для значительного снижения энергозатрат 
предлагается [1] исключить АТК из блока вторичной конденсации, ком-
пенсировав хладопроизводительность системы за счет ее увеличения при 
работе АХУ. Основной задачей  является  повышения хладопроизводи-
тельности системы за счет увеличение количества хладагента-аммиака, 
который вырабатывается основным аппаратом-генератором-
ректификатором (ГР). Увеличение  количества аммиака на выходе из ГР 
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зависит от процесса теплообмена в кубе генератора, т.е. от коэффициен-
та теплопередачи. Последний, как известно, устанавливается коэффици-
ентами теплоотдачи П.Г. и k со стороны греющей среды, и p-со сторо-
ны водоаммиачного раствора. Основная сложность связана с определе-
нием коэффициента p. 
Расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи по экспе-
риментальным данным. По результатам обработки данных пассивного 
регистрационного эксперимента  была сформирована выборка, которая 
содержит наиболее характерные режимы для генератора-ректификатора, 
сведенные в табл. 1 [2].  
Таблица 1 
Показатели работы генератора-ректификатора по данным пассивного регистрацион-
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1 1,58 122 106 50 0,304 0,396 10,82 72,054 82,874 7,6 0,2934 
2 1,46 122 105 55 0,278 0,366 10,34 75,882 86,222 8,17 0,2782 
3 1,4 120 101 54 0,291 0,354 8,66 88,725 97,385 11,22 0,2791 
 
Для расчета коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи были ис-
пользованы уравнения теплового баланса ГР [2]. Тепловой баланс гене-
ратора-ректификатора: 
1 1 2 2Г K T K TQ Q Q   
где QГ –тепловой поток, переданный в куб генератора, QК1Т1 –тепловой 
поток, полученный водоаммиачным раствором (ВАР) от парогазовой 
смеси (ПГС) в верхней части кипятильника ГР, QК2Т2 –тепловой поток, 
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полученный ВАР от конвертированного газа (КГ) в нижней части кипя-
тильника. 
Г ПГС КГQ Q Q   
где QПГС –тепловой поток, поступивший с ПГС в ГР, QКГ –тепловой по-
ток, поступивший с КГ в ГР. 
3Г NHQ q M   
 
где q–удельный тепловой поток генератора-ректификатора, MNH3 –
количество аммиака, испарившегося в генераторе-ректификаторе.  
Уравнение теплового баланса генератора-ректификатора: 
1 1 2 2K T K T ПГС КГQ Q Q Q    
в
К1Т1 v cpQ = K F1 Δt  , 
н
К2Т2 n cpQ = K F2 Δt  , 
 
где Kv,Kn – коэффициент теплопередачи от ПГС к ВАР и от КГ к ВАР со-
ответственно, F1,F2 – площадь теплообмена, ∆tср
в, ∆tср
н – средняя раз-
ность температур в верхней и нижней части кипятильника ГР. 
 пар газ ПГС ПГС ПГСПГС ПГС p вх выхПГСQ M r M С t t     , 
 
где MпарПГС –расход паровой составляющей ПГС, r–теплота парообразо-
вания, MгазПГС–расход газовой составляющей ПГС, C
ПГС
р–средняя тепло-
емкость газовой составляющей, tПГСвх.–температура ПГС на входе в верх-
нюю часть кипятильника ГР, tПГСвых –температура ПГС на выходе из ки-
пятильника ГР. 
 пар газ КГ КГ КГКГ КГ р вх выхКГQ M r M С t t     , 
 
где MпарКГ – расход паровой составляющей КГ, r – теплота парообразова-
ния, MгазКГ – расход газовой составляющей КГ, C
КГ
р – средняя теплоем-
кость газовой составляющей, tКГвх.– температура КГ на входе в нижнюю 
часть кипятильника ГР, tКГвых  –температура КГ на выходе из кипятиль-
ника ГР. Из уравнений теплового баланса рассчитываем  Kv и Kn.  
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Значения коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи по проектным 
данным проводились по формулам: 
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где р -коэффициент теплоотдачи со стороны водоаммиачного раствора 
[3] ,  -коэффициент теплоотдачи со стороны греющей среды ( П.Г.-для 
верхней части, К -для нижней части), δсm, δз -толщина трубки кипятиль-
ника ГР и загрязнений соответственно, λcm, λз -коэффициент теплопро-
водности трубки кипятильника ГР и загрязнений соответственно, Rn-
термическое сопротивление стенки. 
При тепловой нагрузке менее 4000-5000 ккал/м2ч происходит неин-
тенсивное кипение [4], при котором коэффициент теплоотдачи рассчи-
тывается по формуле: 
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где рv -коэффициент теплоотдачи для верхней части кипятильника ГР, 
рn -коэффициент теплоотдачи для нижней части кипятильника ГР. 
Определяем коэффициент теплоотдачи со стороны греющей среды 
для верхней части кипятильника: 
 
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Определяем коэффициент теплоотдачи со стороны греющей среды 
для нижней части кипятильника: 
 
 
Значения коэффициентов теплоотдачи со стороны водоаммиачного 
раствора и теплопередачи в верхней и нижней части кипятильника ГР, 
рассчитанные по экспериментальным данным, сведены в табл. 2.  
0,56 -0,44
k Н= f A W d   
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Таблица 2 
Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи со стороны водоамми-
ачного раствора 
 
Значения по  
проектным данным 
Значения по экспери-
ментальным данным 
Коэффициент теплоотдачи для  
верхней части кипятильника ГР, рv 
1 режим – 638 
2 режим – 645.8 
3 режим – 651.5 
1 режим – 662,336 
2 режим – 670,722 
3 режим – 673,206 
Коэффициент теплоотдачи для ниж-
ней части кипятильника ГР, рn 
1 режим – 672 
2 режим – 665.5 
3 режим – 653.8 
1 режим – 660,987 
2 режим – 663,829 
3 режим – 671,430 
Коэффициент теплопередачи для 
верхней части кипятильника ГР, Kv 
1 режим – 380 
2 режим – 395.7 
3 режим – 402.67 
1 режим – 421,321 
2 режим – 424,698 
3 режим – 425,693 
Коэффициент теплопередачи для 
верхней части кипятильника ГР, nK  
1 режим – 205 
2 режим – 206.9 
3 режим – 209.8 
1 режим – 180,95 
2 режим – 180,164 
3 режим – 180,719 
Как видно из представленных расчетов, значения коэффициентов, 
рассчитанных по экспериментальным данным,  не совпадают с величи-
ной коэффициентов, полученных по проектным данным. Анализ литера-
турных данных [5] позволяет сделать предположение о том, что на вели-
чину коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи влияет пленочный 
режим течения водоаммиачного раствора по трубкам кипятильника ГР.  
Выводы. Проведенные исследования позволили установить несоот-
ветствие между величиной коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи 
для верхней и нижней части кипятильника генератора-ректификатора, 
рассчитанных по экспериментальным условиям и проектными  расчета-
ми. Такое несоответствие позволяет сделать заключение о необходимо-
сти более детального изучения закономерностей теплообмена в кубе ге-
нератора-ректификатора АХУ. 
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